附件1.江东发展大厦屋顶光伏项目用电预估（仅供参考）
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年耗电量估算  

功能  面积（ ㎡ ）  功率密度 (w/ ㎡ )  合计 (kw)  每天工作 小时（ h ）  年工作天 数（ d ）  估算系 数  耗电量   （万 Kwh ）  

地上办公（不 含空调）  48237.21  70  3377  8  250  0.75  506.5  

地上商业（不 含空调）  1403.64  140  197  12  365  0.75  64.6  

地下商业（不 含空调）  6000  140  840  12  365  0.75  275.9  

地下其他区域  36392  11  400  24  365  0.75  263  

充电桩        404  12  250  0.75  90.9  

光伏                    - 96  

总计                1104.9  


